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Monsieus,

Par courtier regu le 13 mai 2008, vous nous avez interrogés sur les possibliités de raccordement d'une Zone
de Développement Eolien situde sur les commuries de St Rome de Tam et Costes-Gozon, dans le
département de IAveyran, pour une puissance de 48 MW.

Mous avons examing votre dossier en coordination avec le gestionnaire de réseau de distribution (Electricité
Réseau de Distribution France = Unité régionale Sud Ouest), qui vous fournira les &léments de réponse
relatifs aux possibiltés de raccordement des difiéronts secteurs éoliens au réseau public ge distribution,
Aotamment juscu'dux postes sources (6300 volis/ 20 000 voits) existants ou-8 créer. ;

Dans nos hypothéses, nous avons lenu compie des groupes de production déja racoondés el des projets de
production en file d'attente au 1er juin 2009, qui influencent le réseau sur lequel se raccordera 18 ZDE

La capacité actuelle du résesu de transpon de la zone concemée, ainsi gue le volume des projets en file
d'attents et des groupes de production inatafiés, ne pemmetient pas de garantir I'évacuation de (a puissance de
la ZDE 4 tout moment de Fannée 3 partir des postes sources B3kV situés 2 proximité de votre ZDE (postes
83V de LAURAS ef ST VICTOR). Celte capacitd d'accueil est en effet imitée, d'une part en raison de la
saturation de la file G63kV MDH#STIEH-CAMPAGNAG-EE‘H’EHAG ainsl que de LAURAS-MILLAU 63kV.
ouvrages fotallsant une longueur de 50 km. ot d'autra part en ralson de linsuffisance du transformateur
225/83kY du poste de ST VICTOR. En outre. lo réssau 225KV situé en amon! sera 8 tarme Goalemant saturd
par I'évacuation d'un fort potentiel éolien présent sur un secteur plus large, au-defa de la ZDE en objet, et se
concrétisant par de multples démarches de 20E en cours : ZDE du Levezou (plus au nord), ZDE du 5t
Affricain (plus su sud), ZDE Monts de Lacaune, ZDE Rougier de Camarés, ZDE Belmontais.

Dans ce contexte, RTE en collaboration avec le gestionnaire du réseau de distribution ERDF, méne
actuellement une réflexion en wue de renforcer le réseau et de développer de nouvelies capacites d'sccueil
qur &a territolre. Parmi les opérations récemrment décidés par RTE, il est prévu de renforeer ia transformation
295/83kV du poste de ST VICTOR pour 2012. En outre, la création d'un poste d'évacuation vers le réseau
400kV présent dang la zone (ligne GAUDIERE-RUEYRES) permetira de soulager le réseau 225kV local.
L'dchéance de co renforcement est prévue au plus 1t pour 2014, en fonction de Favancement de finstruction

administrative du projet.

Ces renforcemants seront cependant nsuffieants pour zocuditie le volume prévue en ZDE, puisque seulement
& MWV serait raccordables au poste de LAURAS ou de ST VICTOR.

Au-deld, un secohd renforcement de la lransfonmation 225/63kV a 5T VICTOR permeltrail de raccorder
20 MW supplémentalres sur ce poste, & une &chéance au plus 1t de 2014,



La raccordement des 23 MW restants de la ZDE nécessiieront d'autres renforcements complémentaires. La
solution en cours d'élude, privilégide par ies gestionnaires de réseaux suite A une analyse globale tenant
compte de l'ensemble des ZDE citées précédemment. consiste & créer un poste d'évacuation 225kV a
proximité de votre ZDE, en appul sur le réseau 225k existant (ligne 225kV GANGES-ST VICTOR). et
sinserivant dans une logique complémentaire 3 la création du poste 400kV citég précédemment. Cefte future
atructure d'accueil serait 3 méme de répendre, dans un délai de 7 ans, au besoin total d'évacuation identifie

suria ZDE.

Restant & votre disposition pour tout renseignement compiémentaire, nous vous prions d'agréer Monaieur,
I'assurance de notrs considération distinguée.

Le Chef du Service Déveioppement et Optimisation du Patrimoine
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G. Desquilbet




